Box 63 NEDA
MRM ¢ c:.o.ex RAPPORT 269986 ;'
mark radon miljo Tel 0920-60468 utfardad av ackrediterat laboratorium f:f’ﬂom‘f

REPORT issued by an Accredited Laboratory SRS

Radonmaéatning med sparfilm
(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Matplats 08
BRF AKTERSPEGELN 18

ZUZANNE ERIKSSON GRONDALSVAGEN 38 1%tr
GRONDALSVAGEN 34 11766 STOCKHOLM
11766 STOCKHOLM
Rapportadresser:
BRF AKTERSPEGELN 18 GRONDALSVAGEN 38 1%tr 11766 STOCKHOLM
Inkom: 2011-01-18 Etsningsnr: 110118-2 Beréaknat: 2011-01-25
Fastighetsdata
Fast.beteckning: AKTERSPEGELN 18
Lagenhetsnr: 4001 Blabetong ingar: JA
Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS Besok av fackmén: INGET BESOK
Typ av grund: KALLARE Byggnadsar: 1962
Typ av ventilation: FRANLUFT Ombyggnadsar:
Hushallsvatten: ~ KOMMUNALT Fastighetsnr:

Byggid:
Uppmatta virden (fér mer information se baksidan) Start Stopp
Filmnr Rumstyp Plan Bg/m? datum datum Anm.
990496 VARDAGSRUM 1 90 +/-20 2010-11-07 2011-01-15
990497 SOVRUM 1 90 +/-20 2010-11-07 2011-01-15
Anmadrkningar:

Arsmedelvarde
Radongashalt 90 Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till timme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika ar beroende pa véderlek,
boendevanor m.m. Darfor kan det verkliga arsmedelvardet vara mellan 0 och 40 % hdgre eller lagre an ovan angivna
arsmedelvarde. Angivet vérde &r dock det mest sannolika.

Matrapporten godkénd: Matprotokollet ifyllt av:
2011-01-26 12:36:33 ZUZANNE ERIKSSON

Maria Haggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB Bostadsinnehavare |
Rapporten ar [senordssignerad i datasystemet. Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfdrdande laboratorium i férvég skriftligen godkéant annat.






Miljoforvaltningen, Stockholms stad

Tidkort

Sida 1 av 1

Arendenummer

2011-005624

Arende

Planerad tillsyn, Akterspegeln 18, verkstadskampan;]

Obijekt: Jc Bensin & Service, Eldarvidgen 1, Akterspegeln 18
Obijekt: Akterspegeln 18, Eldarvidgen 3, Akterspegeln 18

8383 Sma verkstéder - tim
Datum Verksamhet Delverksamhet Handl  Tid Avgift Summa
Aktivitet Delaktivtet/Notering
2011-04-01  Timdebitering miljébalken  Tillsyn enligt miljobalken 33VAN 0,5 930 465
Skrivelse/Beslut inkl
forberedelse och efterarbete
2011-04-29  Timdebitering miljcbalken  Tillsyn enligt miljcbalken 33VAN 0,25 930 2325
Handldggning av drendet Kontroll tillstand hantering
farligt avfall
2011-04-29  Timdebitering miljobalken  Tillsyn enligt miljobalken 33VAN 0,5 930 465
Granskning av inkommen
handling
2011-04-29  Timdebitering wmiljobalken  Tillsyn enligt miljobalken 33VAN 0,25 930 2325
Skrivelse/Beslut inkl
forberedelse och efterarbete
Delsumma avgifisgrupp: 1,5 1395
Summa drende: 1,5 1395
/
den 3 maj 2011 Sida 1 av 1
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MILJO- OCH HALSOSKYDDSNAMNDEN BESLUT
: DNR: 2011-005624
SID 1 (3)
2011-05-04
Handlaggare Bostadsrittsforeningen Akterspegeln 18
Anna Vestman c/o Styrelsens brevlada
08-508 28 119 . "
Anna.Vestman@stockholm.se Grondalsvigen 38
117 66 STOCKHOLM

BESLUT OM TIMAVGIFT FOR TILLSYN ENLIGT

MILJOBALKEN

ARENDE: ,

Planerad tillsyn, Akterspegeln 18, verkstadskampanj

Verksamhetsutovare Bostadsrittsforeningen Akterspegein 18
Organisations-/personnummer 769607-9552

Verksamhetens namn Jc bensin & service

Verksamhetens adress Eldarvigen |

Fastighetsbeteckning Akterspegein 18

Beslut

Stockholms miljé- och hélsoskyddsndmnd beslutar att ta ut en avgift pa 1395 kr for
nedlagd handlaggningstid i rubricerat drende under april &r 2011. Nedlagd tid
redovisas i bifogat tidkort.

Taxan for nedlagd tid dr for ndrvarande 930 kr per timme.

Beslutet giiller omedelbart dven om det 6verklagas. Om ni avser att Sverklaga
beslutet ska avgiften dnda betalas. Faktura kommer att skickas separat.

Beslutet fattas med stéd av 27 kap 1 §, 26 kap 26 § miljobalken (1998:808) och
férordningen om avgifter for provning och tillsyn (1998:940) samt 7 § i taxa for
Stockholms miljé- och hélsoskyddsndmnds verksamhet enligt miljobalken.

Bakgrund och motivering

Miljo- och hélsoskyddsndgmnden bedriver tillsyn &ver verksamheter som paverkar
ménniskors hilsa och miljon. En del av kostnaderna f6r denna tillsyn técks av
avgifter som beslutas av kommunfullméktige i Stockholms stad.

Till stod for beslutet dberopas 27 kap 1 § miljobalken (1998:808) och forordningen
om avgifter for provning och tillsyn (1998:940) samt 7 § i taxa for Stockholms
milj6- och hilsoskyddsnamnds verksamhet enligt miljébalken.

Box 8136, 104 20 Stockholm. Telefon 08-508 28 800. Fax 08-508 28 808. miljoforvaltningen@stockholm.se
Besdksadress Tekniska nimndhuset, Fleminggatan 4
www.stockholm.se/miljoforvaltningen



Hur man overklagar

Beslutet kan 6verklagas hos Lénsstyrelsen i Stockholms lén, se bifogad
information “Hur man &verklagar”.

Enligt delegation
Christef Edvardsson

Enhetschef

BESLUT

SID 2 (3)
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HUR MAN OVERKLAGAR

Detta bestut 6verklagas hos Lénsstyrelsen i Stockholms ldn men ska sdndas in till
Stockholms miljo- och hélsoskyddsndamnd.

For att ditt 6verklagande skall kunna tas upp till provning maste din skrivelse ha
kommiit in till Milj6- och hilsoskyddsndmnden inom tre veckor fran den dag dé du
fick del av beslutet.

Tala om vilket beslut du Sverklagar och anteckna drendets diarienummer. Tala
ocksd om varfor du anser att beslutet skall dndras och vilken dndring i beslutet du
vill ha. Sénd dven med séddana uppgifter som du anser har betydelse for drendet
men som du inte tidigare sént in.

Nimnden provar om ditt 6verklagande kommit in i rétt tid. Har 6verklagandet
kommit in i rétt tid, kommer handlingarna att skickas vidare till linsstyrelsen om
inte nimnden sjdlv dndrar beslutet pa det sitt du har begért.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations- eller personnummer,
postadress och telefonnummer samt i forekommande fall e-postadress. Om du
anlitar ombud kan istéllet ombudet underteckna skrivelsen.

Adressen 4r:

Stockholms miljé- och hélsoskyddsndmnd
Box 8136

104 20 Stockholm

Behover du fler upplysningar om hur man verklagar kan du vénda dig till miljo-
och hilsoskyddsndgmnden, telefon 08-508 28 972 eller 08-508 28 897.

BESLUT
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MILJO- OCH HALSOSKYDDSNAMNDEN BESLUT
DNR: 2010-016287
SID 13)
2011-11-11
Handldggare Bostadsrittsféreningen Akterspegeln 18

Jeanette Lyckman
08-508 27 469
jeanette.lyckman@stockholm.se

c/o Styrelsens brevldda
Grondalsvigen 38
117 66 STOCKHOLM

BESLUT OM TIMAVGIFT FOR TILLSYN ENLIGT
MILJOBALKEN

ARENDE:
Radon, riktad tillsyn, Brf Akterspegein 18

Verksamhetsutovare Bostadsrittsféreningen Akterspegeln 18
Organisations-/personnummer 769607-9552

Verksamhetens namn Timavgift 2011, radontillsyn

Beslut

Stockholms milj6- och hilsoskyddsndmnd beslutar att ta ut en avgift pd 930 kr for
nedlagd handldggningstid i rubricerat drende. Period och nedlagd tid redovisas i
bifogat tidkort.

Beslutet fattas med stéd av 27 kap 1 §, 26 kap 26 § miljobalken (1998:808) och
férordningen om avgifter for prévning och tillsyn (1998:940) samt 7 § i taxa for
Stockholms miljo- och hélsoskyddsndmnds verksamhet enligt miljcbalken.

Taxan for nedlagd tid &r for ndrvarande 930 kr per timme. Beslutet giller
omedelbart dven om det dverklagas. Om ni avser att Sverklaga beslutet ska
avgiften 4nda betalas. Faktura kommer att skickas separat.

Bakgrund och motivering

Miljé- och hilsoskyddsndmnden bedriver tillsyn 6ver verksamheter som péverkar
minniskors hélsa och miljo. En del av kostnaderna for denna tillsyn técks av
avgifter som beslutas av kommunfullméktige i Stockholms stad.

Till stéd for beslutet dberopas miljobalkens 27 kap 1 § (1998:808) och
forordningen om avgifter for provning och tillsyn (1998:940) samt 7 § i taxa for
Stockholms miljo- och hilsoskyddsndmnds verksamhet enligt miljobalken.

Box 8136, 104 20 Stockholm. Telefon 08-508 28 800. Fax 08-508 28 808. miljoforvaitningen@stockholm.se
Besdksadress Tekniska nimndhuset, Fleminggatan 4
www.stockholm.se/miljoforvalitningen



Hur man 6verklagar

Beslutet kan 6verklagas hos Lansstyrelsen i Stockholms l4n, se bifogad
information ”Hur man 6verklagar”.

Enligt delegation

BESLUT

SID2 (3)



HUR MAN OVERKLAGAR

Detta beslut 6verklagas hos Lansstyrelsen i Stockholms 1&n men ska séndas in till
Stockholms miljé- och hélsoskyddsnédmnd.

For att ditt dverklagande skall kunna tas upp till prévning maste din skrivelse ha
kommit in till Milj&- och hdlsoskyddsndmnden inom tre veckor fran den dag dd du
fick del av beslutet.

Tala om vilket beslut du éverklagar och anteckna &rendets diarienummer. Tala
ockséd om varfor du anser att beslutet skall &ndras och vilken dndring i beslutet du
vill ha. Sénd dven med sadana uppgifter som du anser har betydelse for drendet
men som du inte tidigare sént in.

Nimnden prévar om ditt verklagande kommit in i rétt tid. Har 6verklagandet
kommit in i ritt tid, kommer handlingarna att skickas vidare till lansstyrelsen om
inte ndmnden sjélv dndrar beslutet pé det sétt du har begirt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations- eller personnummer,
postadress och telefonnummer samt i forekommande fall e-postadress. Om du
anlitar ombud kan istdllet ombudet underteckna skrivelsen.

Adressen dr:

Stockholms milj6- och hilsoskyddsndmnd
Box 8136

104 20 Stockholm

Behéver du fler upplysningar om hur man Sverklagar kan du vénda dig till miljo-
och hilsoskyddsndmnden, telefon 08-508 28 179 eller 08-508 28 897.

BESLUT






Miljéforvaltningen, Stockholms stad

Tidkort

Sida 1 av 1

Arendenummer
2010-016287

Arende

Radon, riktad tillsyn, Brf Akterspegeln 18

Obijekt: Akterspegeln 18, Grondalsvigen 34, Akterspegeln 18
Obijekt: Akterspegeln 18, Grondalsvigen 36, Akterspegeln 18
Objekt: Akterspegeln 18, Grondalsvidgen 38, Akterspegeln 18

8342 Radon - tim
Datum Verksamhet
Aktivitet

2011-11-04  Timdebitering miljobalken

Skrivelse/Beslut inkl
forberedelse och efterarbete

2011-11-04  Timdebitering miljobalken
Handldggning av drendet

2011-11-04  Timdebitering miljobalken
Granskning av inkommen

handling
EjDeb Ej debiterbar tid
Datum Verksamhet
Aktivitet

2010-09-20  Tillsyn enligt Miljobalken

Granskning av inkommen
handling.

Delverksamhet Handl
Delaktivtet/Notering
Tillsyn enligt miljobalken 43JLY

Avslutsbrev samt avslut av
drende

Tillsyn enligt miljobalken 43JLY
Reg av 3 st mitres i

radonregister

Tillsyn enligt miljobalken 43JLY
Granskning av mitresultat

Tid  Avgift Summa

0,5 930 465

0,25 930 2325

0,25 930 2325

Delsumma avgifisgrupp:

1 930

Delverksamhet Handl  Tid  Avgift Summa
Delaktivtet/Notering
Radon (8342) 43JLY 0,25 0 0
Upprittande av ny métplan

Delsumma avgifisgrupp: 0,25 0

Summa crende:

125 930 1|/
X,

den 10 november 2011

Sida 1 av 1
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MILJOFORVALTNINGEN

Handlaggare Brf Akterspegeln 18
J()e;-rgcztéezl;y:lggwan c/o Styrelsens brevlada
jeanette.lyckman@stockholm.se Grondalsvégen 38

117 66 STOCKHOLM

BEKRAFTELSE PA INKOMNA MATRESULTAT OCH
AVSLUT AV ARENDE

Miljsforvaltningen har mottagit resultaten av métningar av radon i fastigheter
tillhorande Brf Akterspegeln 18. Den aktuella fastigheten dr Akterspegeln 18.
Resultaten dr ldgre dn riktvédrdet 200 Bg/m’ och drendet kommer darfor att
avslutas.

Om det sker frindringar i fastigheten, som kan paverka ventilationsflédena i
stérre omfattning, bor radonmétningar utféras pa nytt. I annat fall bér
radongashalten i dina fastigheter kontrolleras med 10-15 drs mellanrum.

Tillsynsavgift

Miljé- och hélsoskyddsndmnden har tillsyn Gver att verksamheter uppfyller kraven
i miljobalken. Kommunfullméktige har faststillt en taxa for miljo- och
hilsoskyddsnamndens tillsyn enligt miljobalken. Av taxan framgar att
verksamhetsutdvare och fastighetsidgare ska betala for den tid som tillsynen tar.
Tillsynsavgiften &r for ndrvarande 930 kr per timme. All nedlagd tid for t ex
telefonsamtal, skrivelser, inspektioner och granskning av material kommer att
debiteras. Avgift tas ut for varje pabdrjad halvtimme handldggningstid. Ett sirskilt
beslut angdende tillsynsavgift kommer att skickas till dig.

Med vénlig dlsning

Jeanette Lyc

Handldggare

Box 8136, 104 20 Stockholm. Telefon 08-508 28 800. Fax 08-508 28 808. miljoforvaltningen@stockholm.se
Besdksadress Tekniska nimndhuset, Fleminggatan 4

DNR: 2010-016287
SID 1 (2)
2011-11-04

www.stockholm.se/miljoforvaltningen






Box 63 SNEDA,
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mark radon miljo 1€ ) utfardad av ackrediterat laboratorium ~ *£p17%°
REPORT issued by an Accredited Laboratory [S0tbe 7025

Radonmatning med sparfilm
(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mitplats 08
BRF AKTERSPEGELN 18

ZUZANNE ERIKSSON GRONDALSVAGEN 38 1%tr
GRONDALSVAGEN 34 11766 STOCKHOLM
11766 STOCKHOLM
Rapportadresser:
BRF AKTERSPEGELN 18 GRONDALSVAGEN 38 1%tr 11766 STOCKHOLM
Inkom: 2011-01-18 Etsningsnr; 110118-2 Beréknat: 2011-01-25
Fastighetsdata
Fast.beteckning: AKTERSPEGELN 18
Lagenhetsnr: 4001 Blabetong ingar: JA
Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS Besok av fackméan: INGET BESOK
Typ av grund: KALLARE Byggnadsar: 1962
Typ av ventilation: FRANLUFT Ombyggnadsar:
Hushallsvatten: KOMMUNALT Fastighetsnr:

Byggid:
Uppmiitta virden (for mer information se baksidan) Start Stopp
Filmnr Rumstyp Plan Bg/m? datum datum Anm.
990496 VARDAGSRUM 1 90 +/-20 2010-11-07 2011-01-15
990497 SOVRUM 1 90 +/-20 2010-11-07 2011-01-15
Anmarkningar:

Arsmedelvarde
Radongashalt 90 Bqg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme tili timme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika &r beroende pa vaderlek,
boendevanor m.m. Darfor kan det verkliga arsmedelvardet vara mellan 0 och 40 % hagre eller lagre &n ovan angivna
arsmedelvirde. Angivet varde dr dock det mest sannolika.

Mitrapporten godkind: Matprotokollet ifylit av:
2011-01-26 12:36:33 ZUZANNE ERIKSSON

Maria Haggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB Bostadsinnehavare
Rapporten &r [6senordssignerad i datasystemet. Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfardande laboratorium i férvag skriftligen godként annat.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens arsmedelvarde underskrider 200 Ba/m® ligger det under Stralsakerhetsmyndighetens (SSM)
grénsvérde och anses da vara acceptabelt, det vill séga inga atgarder mot radon behéver vidtas.

MATOSAKERHET

Matningen ar utfrd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av Stralsakerhetsmyndigheten (SSM).
Matresultaten fér de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett matvarde p4 t.ex. 250 + 20 Bg/m®
betyder att radonkoncentrationen med 95 % sakerhet ligger inom intervallet 230-270 Bg/m® med 250 Bg/m® som det
mest sannolika vardet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hogsta tillatna radongashalten, som den beréknas enligt metodbeskrivning utgiven av Stralsékerhetsmyndigheten:

200 Bq/m® Arsmedelvérdets gréansvarde i byggnad for vilken byggnadslov erhatlits efter 1981-01-01.
Boverkets byggregler 94, BFS 1993:57.

200 Bq/m® Riktvarde for utrymmen dar manniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).

400 Bg/m* Nivagransvérde fér arbetsplatser. AFS 2005:17.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens arsmedelvarde i ny byggnad inte éverskrida 200 Bq/m®i rum dar
personer vistas mer &n tillfalligt. Det &r kommunens byggnadsnamnd som ser till att bestammelserna for nybyggda
hus f6ljs och ger rdd om hur man bygger s att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststillt ett
delmal fér inomhusmiljs. Enligt delmélet ska radongashalten i alla bostader understiga 200 Bg/m® &r 2020.

Om radongashalten (drsmedelvérdet) i bostéder och lokaler dar personer stadigvarande vistas verstiger 200 Bg/m°
bor det bedémas som olégenhet for ménniskors haisa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sanks till lagsta
rimliga niv med hansyn till halsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket héga bor dtgarder vidtas snabbt. Det &r
kommunens milj6- och halsoskyddsnamnd, eller motsvarande, som handi&gger fragor kring radon i hus.

Vid métningar pa arbetsplatser kan de redovisade matvardena anvindas som &rsmedelvarden forutsatt att
matningen pagétt i minst tva manader under eldningssasong (mellan 1 oktober och 30 april).

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat frdn méatningar avsiutade fore 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bq/m® (EER). Fér jamforelse
mellan radondotterhaiter uppmétta fére 1994-01-01 och senare uppmitta radongashalter: Multiplicera de ldre
matvardena med 2. Nu géllande gréns- och riktvarden fér dldre méatningar framgar av féljande tabell:

Aldre métningar Nya matningar

(radondotterhalt) (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (gransvérden) 70 Bg/m® (EER) 200 Bq/m3
Bostader och lokaler dar personer stadigvarande vistas 100 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen fér matning fljts och att métprotokollets uppgifter &r riktiga. Detta &r
viktigt for att rapporten ska bli juridiskt gallande vid t ex ansokan om radonbidrag for tgarder. MRM Konsuit AB
svarar for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts for, samt att ovrig hantering av
métningen inom féretaget skett pa riktigt sétt. OBS! Matrapporten skall inte returneras till MRM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av atgarder beror pa om radonet kommer fran marken eller byggnadsmaterialet (bidbetong).

information om Iampliga &tgarder finns i den av Boverket, Byggforskningsradet, Socialstyrelsen och Statens
stralskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgarder mot radon i bostader. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer
utforlig information finns i Bertil Clavensjés och Gustav Akerbloms bok: "Radonboken, atgarder mot radon i befintliga
byggnader”. T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

For rad eller information om atgarder kan Ni vanda Er till milj6- och halsoskyddskontoret eller byggnadsndmnden i
Er kommun. P& MRMs hemsida fér radon (www.mrm.se/radon), under flik radonsanering, finns en férteckning dver
radonsaneringsforetag dit Ni kan vénda Er fér radgivning.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens arsmedelvarde Gverstiger 200 Bg/m®kan man fa bidrag fér att sénka
radongashalten. Bidraget soks hos lansstyrelsen innan sanering pabérjats. Fér kostnader man haft innan ansékan
beviljas inga bidrag. Mer information samt blanketter fér ansékan finns hos lénsstyreisen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.
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REPORT issued by an Accredited Laboratory SOAEC 17025

Radonmétning med sparfilm
(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Matplats 08
BRF AKTERSPEGELN 18

PATRIK KJORLING GRONDALSVAGEN 38 1%tr
GRONDALSVAGEN 38 11766 STOCKHOLM
11766 STOCKHOLM
Rapportadresser:
BRF AKTERSPEGELN 18 GRONDALSVAGEN 38 1%tr 11766 STOCKHOLM
Inkom: 2011-02-22 Etsningsnr: 110221-2 Beraknat: 2011-03-03
Fastighetsdata
Fast.beteckning: AKTERSPEGELN 18
Lagenhetsnr; 2022 Blabetong ingar: JA
Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS Besok av fackman: INGET BESOK
Typ av grund: KALLARE Byggnadsar: 1962
Typ av ventilation: FRANLUFT Ombyggnadsar;
Hushailsvatten: KOMMUNALT Fastighetsnr:

Byggid:
Uppmdtta varden (fér mer information se baksidan) Start Stopp
Filmnr Rumstyp Plan Bg/m? datum datum Anm.
990494 SOVRUM 2 80 +/-10 2010-11-04 2011-02-01
990495 VARDAGSRUM 1 100 +/-20 2010-11-04 2011-02-01

Anmarkningar:

Arsmedelvirde
Radongashalt 90 Bg/m*® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till timme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika ar beroende pa véderlek,
boendevanor m.m. Darfor kan det verkliga arsmedelvardet vara mellan 0 och 40 % hégre eller 1agre &n ovan angivna
arsmedelvarde. Angivet varde ar dock det mest sannolika.

Matrapporten godkénd: Métprotokollet ifyllt av:

2011-03-03 14:19:27 PATRIK KJORLING

Maria Haggmark

Analysansvarig MRM Konsuilt AB Bostadsinnehavare

Rapporten ar l6senordssignerad i datasystemet. Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfardande laboratorium i férvég skriftligen godként annat.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens arsmedelvarde underskrider 200 Ba/m® ligger det under Stralsékerhetsmyndighetens (SSM)
gransvarde och anses déa vara acceptabelt, det vill sdga inga atgarder mot radon behéver vidtas.

MATOSAKERHET

Métningen &r utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av Stralsékerhetsmyndigheten (SSM).
Métresultaten for de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett matvirde pa t.ex. 250 + 20 Bg/m®
betyder att radonkoncentrationen med 95 % sékerhet ligger inom intervallet 230-270 Bg/m® med 250 Bg/m® som det
mest sannolika vérdet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hogsta tilldtna radongashalten, som den berdknas enligt metodbeskrivning utgiven av Stralsikerhetsmyndigheten:

200 Bg/m® Arsmedelvardets grénsvarde i byggnad for vilken byggnadslov erhallits efter 1981-01-01.
Boverkets byggregler 94, BFS 1993:57.

200 Bg/m® Riktvarde for utrymmen d&r manniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).

400 Bg/m® Nivagransvéarde for arbetsplatser. AFS 2005:17.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens arsmedelvirde i ny byggnad inte 6verskrida 200 Bq/m® i rum dar
personer vistas mer &n tillfalligt. Det &r kommunens byggnadsnamnd som ser till att bestammelserna fér nybyggda
hus f6ljs och ger rdd om hur man bygger sa att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststallt ett
delmal fér inomhusmiljs. Enligt deimalet ska radongashalten i alla bostader understiga 200 Bg/m® &r 2020.

Om radongashalten (drsmedelvardet) i bostader och lokaler dar personer stadigvarande vistas dverstiger 200 Bg/m®
bor det beddémas som oldgenhet f6r manniskors hélsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sénks till lagsta
rimliga nivd med hansyn till halsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket hga bér atgarder vidtas snabbt. Det 4r
kommunens miljé- och hélsoskyddsndamnd, eiler motsvarande, som handi&gger fragor kring radon i hus.

Vid métningar pa arbetsplatser kan de redovisade matvidrdena anvindas som arsmedelvarden forutsatt att
métningen pagatt i minst tvd manader under eldningssésong (mellan 1 oktober och 30 april).

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat frdn métningar avsiutade fére 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bg/m* (EER). For jamforelse
mellan radondotterhalter uppmétta fére 1994-01-01 och senare uppmitta radongashaiter: Multiplicera de aldre
matvérdena med 2. Nu géllande grans- och riktvarden for dldre matningar framgar av féljande tabell:

Aldre matningar Nya matningar

(radondotterhalt) (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (gransvarden) 70 Ba/m® (EER) 200 Bg/m®
Bostader och lokaler dér personer stadigvarande vistas 100 Bg/m® (EER) 200 Bq/m3

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen fér métning f6lits och att matprotokollets uppgifter &r riktiga. Detta &r
viktigt for att rapporten ska bli juridiskt géllande vid t ex ansdkan om radonbidrag fér tgarder. MRM Konsult AB
svarar for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts fér, samt att 6vrig hantering av
métningen inom foretaget skett pa riktigt satt. OBS! Méatrapporten skall inte returneras till MRM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av atgarder beror pa om radonet kommer fran marken eller byggnadsmaterialet (blabetong).

Information om i8mpliga atgarder finns i den av Boverket, Byggforskningsradet, Socialstyrelsen och Statens
stralskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgérder mot radon i bostéder. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer
utforlig information finns i Bertil Clavensjos och Gustav Akerbloms bok: "Radonboken, atgarder mot radon i befintliga
byggnader". T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

For rad eller information om &tgérder kan Ni vanda Er till miljé- och halsoskyddskontoret eller byggnadsnamnden i
Er kommun. P4 MRMs hemsida for radon (www.mrm.se/radon), under flik radonsanering, finns en férteckning dver
radonsaneringsforetag dit Ni kan vanda Er fér radgivning.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens arsmedelvarde dverstiger 200 Bq/m® kan man & bidrag for att sénka
radongashalten. Bidraget soks hos lansstyrelsen innan sanering paborjats. Fér kostnader man haft innan ansékan
beviljas inga bidrag. Mer information samt blanketter for ansokan finns hos lansstyrelsen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.



L 57165 Luiea RAPPORT 269984 ;i
mark radon miljs Te -60468 utfardad av ackrediterat laboratorium ~ ®&p17s”
REPORT issued by an Accredited Laboratory ISObe k7025

Radonmaitning med sparfilm
(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Matplats 08

) BRF AKTERSPEGELN 18
LARS HAGGLOF GRONDALSVAGEN 38 1%tr
GRONDALSVAGEN 36 11766 STOCKHOLM
11766 STOCKHOLM
Rapportadresser:
BRF AKTERSPEGELN 18 GRONDALSVAGEN 38 1%tr 11766 STOCKHOLM
Inkom: 2011-02-15 Etsningsnr: 110215-1 Beraknat: 2011-02-24
Fastighetsdata
Fast.beteckning:
Lagenhetsnr: 3021 Blabetong ingar: JA
Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS Besotk av fackman: INGET BESOK
Typ av grund: KALLARE Byggnadsar: 1963
Typ av ventilation: FRANLUFT Ombyggnadsar:
Hushallsvatten: KOMMUNALT Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmiitta varden (fér mer information se baksidan) Start Stopp
Filmnr Rumstyp Plan Bg/m?3 datum datum Anm.
990484 VARDAGSRUM 1 70 +-10 2010-11-04 2011-02-10
990485 SOVRUM 2 110 +/-20 2010-11-04 2011-02-1C

Anmirkningar:

Arsmedelvirde

Radongashalit 90 Bqg/m*® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till timme, fran dag till dag och t.o.m mellan olika &r beroende pa vaderlek,
boendevanor m.m. Darfér kan det verkliga arsmedelvardet vara mellan 0 och 40 % hégre eller Isgre &n ovan angivna
&rsmedelvarde. Angivet varde ar dock det mest sannolika.
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Maitrapporten godkand: Matprotokollet ifyllt av:
2011-02-25 10:47:11 LARS HAGGLOF
Maria Haggmark
Analysansvarig MRM Konsult AB Bostadsinnehavare
Rapporten ar losenordssignerad i datasystemet. Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN"

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfardande laboratorium i férvag skriftligen godkant annat.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens arsmedelvarde underskrider 200 Bg/m® ligger det under Strélsékerhetsmyndighetens (SSM)
gransvarde och anses da vara acceptabelt, det vill séga inga atgarder mot radon behover vidtas.

MATOSAKERHET
Métningen &r utford med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utférdad av Stralsakerhetsmyndigheten (SSM).
Métresultaten fér de enskilda dosorna anges med 95 % konfidensintervall. Ett méatvarde pa t.ex. 250 + 20 Bg/m®
betyder att radonkoncentrationen med 95 % s&kerhet ligger inom intervallet 230-270 Ba/m® med 250 Bg/m® som det
mest sannolika vardet.

GRANS- OCH RIKTVARDEN FOR RADONGASHALTER.
Hogsta tilldtna radongashalten, som den beraknas enligt metodbeskrivning utgiven av Stralsikerhetsmyndigheten:

200 Bg/m® Arsmedelvardets gransvérde i byggnad f6r vilken byggnadslov erhéllits efter 1981-01-01.
Boverkets byggregler 94, BFS 1993:57.

200 Bg/m® Riktvarde for utrymmen d&r manniskor stadigvarande vistas. SOSFS 2004:6 (M).

400 Bg/m® Nivagransvéarde for arbetsplatser. AFS 2005:17.

Enligt boverkets byggregler 94 far radongashaltens arsmedelvérde i ny byggnad inte 6verskrida 200 Bq/m®i rum dér
personer vistas mer &n tillfélligt. Det &r kommunens byggnadsnamnd som ser till att bestammelserna for nybyggda
hus fbljs och ger rad om hur man bygger sa att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststlit ett
delmal fér inomhusmiljé. Enligt delmélet ska radongashalten i alla bostader understiga 200 Ba/m® &r 2020.

Om radongashalten (arsmedelvardet) i bostader och lokaler dér personer stadigvarande vistas verstiger 200 Bg/m®
bor det beddmas som olégenhet for méanniskors halsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sénks till lagsta
rimliga nivd med hénsyn till halsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket héga bér atgarder vidtas snabbt. Det &r
kommunens milj6- och halsoskyddsnamnd, eller motsvarande, som handiégger fragor kring radon i hus.

Vid matningar pa arbetsplatser kan de redovisade matvardena anvindas som arsmedelvirden forutsatt att
matningen pagétt i minst tvd ménader under eldningssésong (mellan 1 oktober och 30 april).

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat frdn matningar avsiutade fére 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bq/m® (EER). For jamforelse
mellan radondotterhalter uppmitta fore 1994-01-01 och senare uppmétta radongashalter: Multiplicera de &ldre
matvardena med 2. Nu géllande grans- och riktvarden for aldre méatningar framgér av féljande tabell:

Aldre matningar Nya matningar

(radondotterhalt) (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (gransvérden) 70 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®
Bostader och lokaler dar personer stadigvarande vistas 100 Bg/m® (EER) 200 Bg/m®

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavaren intygar att instruktionen for méatning f6ljts och att métprotokollets uppagifter ar riktiga. Detta &r
viktigt for att rapporten ska bli juridiskt géllande vid t ex ansdkan om radonbidrag for atgarder. MRM Konsult AB
svarar for att angiven radongashalt motsvarar den exponering sparfilmen utsatts for, samt att 6vrig hantering av
métningen inom foretaget skett pa riktigt satt. OBS! Mitrapporten skall inte returneras till MRM.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av atgarder beror p& om radonet kommer frdn marken eller byggnadsmaterialet (blabetong).

Information om lampliga atgarder finns i den av Boverket, Byggforskningsradet, Socialstyrelsen och Statens
strélskyddsinstitut utgivna broschyren: Atgérder mot radon i bostéder. Byggforskningsradet G:14 1990. En mer
utforlig information finns i Bertil Clavensjés och Gustav Akerbloms bok: “Radonboken, atgérder mot radon i befintliga
byggnader”. T3:2003, Formas, Stockholm 2003.

For réd eller information om &tgérder kan Ni vanda Er till miljs- och halsoskyddskontoret elier byggnadsnédmnden i
Er kommun. P& MRMs hemsida for radon (www.mrm.se/radon), under flik radonsanering, finns en forteckning 6ver
radonsaneringsforetag dit Ni kan vanda Er fér radgivning.

BIDRAG TILL ATGARDER

Om man bor i egnahem och radongashaltens arsmedelvarde éverstiger 200 Bg/m® kan man f4 bidrag fér att sanka
radongashalten. Bidraget soks hos lansstyrelsen innan sanering pabérjats. For kostnader man haft innan ansékan
beviljas inga bidrag. Mer information samt blanketter for ansokan finns hos lansstyrelsen samt pa Boverkets hemsida
www.boverket.se.



Box 63 MATPROTOKOLL Kundens kopia__

$7|1o%g (l)_L(JSI(_)EéS FOR RADONMATNING MED MRMs SPARFILM
e ) Metoden ar ackrediterad av SWEDAC.

mark racdon miljo

MATADRESS VAR GOD TEXTA!
Namn: //‘/’,(/” ..................................... Telefon hem:.......ccoceceerucvnneennes
Gatuadress: .......... o 2 e Telefon dag:.......cccvveeeeeeererreienenad
Postnr:.....0 60 Ot ool SIS LTI E N Telefon MOb:.....veveveveeevereveiereaeens

K7y o SN 25T
Fastighetsbeteckning: ’\”)/f/(/" Lagenhetsnr:..... <(,/"QZ ..........................
Bostadstyp: _ Typ av grund: Ventilationssystem: Hushallsvatten:
[4Flerbostadshus Kéllare S (sjalvdrag) X Kommunalt vatten
[J Villa/Enfamiljshus O Platta p4 mark ~ XF (mekanisk franluftsventilation) [ Borrad brunn
[(JRadhus O Kryp-/Torpargrund O FT (mekanisk till- och franlufts- [0 Gravd brunn
[ Fritidshus O Plintar ventilation) I U
O Parhus [ Suterranghus OFTX (d:0 med varmeatervinning)
[ O [ PR
Finns skifferbaserad gasbetong (blabetong) | samband med métningen
som byggnadsmaterial i huset? beséktes bostaden av personal fran:
X Ja C1 Miljs- och halsoskyddskontor
[0 Nej ] Maét- eller konsultfirma
0 Vet gj i Inget sddant besok gjordes
1907 W o o
Byggnadsar: .......0... L Tillaggsisolering/ny ventilation e dyl ar: ...
7 .

Radonmatning tidigare utford ar: ’(/O// ..... AAV: ettt st s e er s
MAIMEIOd: ... Uppmatt radon-/radondotterhalt: .........cceoevieeininninns Bg/m3
Radonsanering utford ar: ......cocovevvieeciinn TYP AV ALQANEN: ...eovee e
P4 hur manga vaningsplan har Er bostad inredda rum’i/z//( ................................................
Dosa nummer Typ av rum Vanings- | Métningen pabdrjad Métningen avslutad

(t.ex sovrum, gillestuga) | plan * ar man dag ar man dag

» 0 0 (0| 0 (o0 @
o4 M| e
1) (0 [0 [0 ™
[0 [0 ][0 [ ™

* Suterrang-/kallarplan = 0, markplan/bottenvaning = 1 o.s.v.

Harmed intygas att sparfilmen utplacerats enligt erhalina instruktioner och att instruktionerna
for matningen foljits. OBS! Enligt SSl:s anvisningar kravs den boendes underskift.

.............................................................................................................................................................

Den boendes namnteckning Namnfértydligande
Adress dit MRM Konsult AB skall sinda matresultaten, om annan &n matadressen.

MATINSTRUKTION PA BLANKETTENS BAKSIDA



mark radon mxl]o

Certifi
milj6ledningssystem Ackrediterad métmetod

valitets- och

INSTRUKTION FOR RAD(_)_NMATNING MED SPARFILM
ARSMEDELVARDESMATNING

MRMs spérfilm, som ligger i en plastdosa, 4r
avsedd for méitning av radongas. Plastdosorna
forvaras 1 en aluminiumpése. Pasen far inte
Oppnas forridn métningen paborjas. Under
métningen kommer radon in i dosorna via en
smal luftspalt. De alfapartiklar som bildas vid
sonderfallet av radon orsakar spar pé filmen.
Antalet spér ar ett méatt pa radonhalten i
rummet dér radondosan har varit placerad.

Mitningen ska utféras i minst tva rum. Detta
innebdr att Du anvénder en dosa per rum. Det
ena skall helst vara ett sovrum och det andra ett
rum som Du ofta vistas i. Sover Du med dppet
fonster ska Du inte méta i sovrummet. Om
bostaden har flera plan med bostadsutrymmen
mdste minst en dosa placeras pa varje plan.
Miitning skall dock inte utforas i vatrum.
Kaillare med inredda rum, t ex gillestuga eller
sovrum skall métas.

OBS! Under métperioden skall Du bo som
vanligt, d v s ventilationssystem skall vara i
funktion och vidring skall ske i normal
omfattning. Till- och franluftsdon fér inte vara
stingda. Dosorna far ej 6ppnas!

For att {a ett godkint arsmedelviirde skall
mittiden vara minst tva manader och
métningen skall utféras inom métséisong.
Normal métsédsong dr mellan 1 oktober och
30 april. Sparfilmerna har begrinsad héllbarhet
och méatningen bor dérfor helst paborjas si
snart Du fatt dosorna.

Analys av filmerna tar normalt en till tva
veckor, men i slutet av métsidsongen kan
anhopningen av métningar gora att det tar
lingre tid. Analysresultatet levereras i form av
en métrapport som anger uppmitt radonhalt i
de rum dédr dosorna varit placerade samt
arsmedelvirde for bostaden.

For att kunna leverera en fullstindig métrapport
kommer vi att ldgga in Dina uppgifter i ett
dataregister. Alla uppgifter behandlas i enlighet
med PUL, personuppgiftslagen.

MRM Konsult AB betraktar ett ifyllt protokoll
som ett samtyckande till att personuppgifterna
dataregistreras.

GOR SA HAR!

1. Klipp upp aluminiumpésen nira svetsfogen i
ena kortédnden. Nu bérjar méidtningen! Hang upp
radondosorna cller ligg dem t ex p4 ett bord

minst 1,5 meter frén nirmaste radiator eller annan

varmekilla, fonster, ytterdorr, till- eller
frantuftsdon och minst 25 cm fran vigg. Spara
pasen och detta papper si att dessa finns till
hands nir métningen avslutas.

2. Anteckna numren pa métdosorna samt datum
for start av métningen p& mitprotokollet pd
baksidan av detta papper eller pa var hemsida.

3. Nér mitningen avslutas antecknas datumet p4
miétprotokollet eller pa var hemsida. Dosorna
laggs tillbaka i aluminiumpasen, som viks minst 3
ganger 1 den 6ppna dnden. Tejpa pasen sé att
vecken inte dppnar sig. D4 blir pasen lufttit och
ingen ny radongas kommer in i dosorna.

4. Radondosorna och det ifyllda original-
métprotokollet dtersdnds omedelbart till MRM.
Observera att uppgifterna maste vara ifyllda for
uppréttande av korrekt métrapport. Behall denna
sida med kopian av métprotokollet.

Om Du registrerar Dig som anvandare och/eller har bestillt dosorna via var hem-
sida www.mrm.se kan du logga in och fylla i Ditt méatprotokol! pa niitet. Dir visas
ocksa nédr dosorna aterkommit till MRM, och resultatet nir analysen ar fardig.

MRM Konsult AB Telefon radon 0920-604 68 E-post radon radon@mrm.se
Box 63 Telefax 0920-604 74 Hemsida www.mrm.se

971 03 Lulea
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MILJ(")F("DRVALTNINGEN DNR: 2010-12048
HALSOSKYDD SID 1 (1)

2010-06-01
Jeanette Lyckman Brf Akterspegeln 18

Miljs- och hilsoskyddsinspektor
Telefon 08-508 27 469
jeanette.lyckman@miljo.stockholm.se

c/o styrelsens brevldda
Grondalsvdgen 38
117 66 Stockholm

INFORMATION FRAN MILJOFORVALTNINGEN
ANGAENDE RESULTAT FRAN UTFORDA
RADONMATNINGAR

Miljforvaltningen har sedan tidigare ett antal métresultat registrerade i radonregistret
gillande fastigheter tillhérande Brf Akterspegeln 18.

For att miljoforvaltningen ska kunna kontrollera om de tidigare utforda médtningarna
genomforts enligt Stralsakerhetsmyndighetens metodbeskrivning behdver vi fa in ett
formulir fran er, en s& kallad mitplan. I méitplanen ska ni fylla i ett antal administrativa
uppgifter. Dir ska ni dven ange antalet bostider i fastigheten/fastigheterna och hur ménga
av dessa som ligger i markplan utan underliggande killare. Milj6forvaltningens krav
foljer Stralsikerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Blanketten finns bifogad detta brev.
Ifylld blankett skickas med post till nedan angiven adress.

Miljsforvaltningen vill att du snarast inkommer med den ifyllda métplanen, dock senast
den 22 juni 2010. Vi vill dven att ni bifogar métresultat frin samtliga utforda métningar i
fastigheterna for att kunna utreda om ytterligare métningar ar utférda utdver de som redan
finns registrerade.

Om planen inkommer inom utsatt tid och de redovisade métresultaten Sverensstimmer
med kraven kommer inga ytterligare krav att stillas. En skrivelse som bekréftar detta
kommer att skickas till er. Ni kommer i dessa fall inte att debiteras for nedlagd
handldggningstid.

Om de utférda métningarna inte foljer Stralsikerhetsmyndighetens metodbeskrivning, om
virden dver riktvirdet uppmitts eller om ni inte inkommer med mitplanen kommer ett
radondrende startas upp. Arendet kommer att fortsitta drivas tills dess att kraven &r
uppfyllda. Nér Miljoforvaltningen handldgger drendet tas en tillsynsavgift ut for nedlagd
tid i drendet. For ndrvarande #r avgiften 900 kronor per pabérjad timme.

Med vinlig hédlsning Jeanette Lyckman

Box 8136, 104 20 Stockholm. Telefon 08-508 28 800. Fax 08-508 28 808. registrator@miljo.stockholm.se
Besdksadress Tekniska nimndhuset, Fleminggatan 4
www.stockholm.se/miljoforvaltningen
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KRAFPORT 2004 05- &
utfardad av ackrediterat laboratorium o

Mitning av radon™i niomiiGslutt

med sluten sparfilm med filter

RAPPORTEN UPPRATTAD UTSKRIFTSDATUM
2004-04-30 2004-04-30 Rapportblad 1(1)
MATNINGEN UTFORD AT UPPORAGSNR.
TELNR. 306862:1
'SOEB / Stift. Olle Engkvist Byggm.

Lennart Hillbom

Box 44039

10073 Stockholm
RARPORTMOTTAGARE

SOEB / Stift. Olle Englkvist Byggm.

Beskrivning av mdtningen

Matningen ir utférd med spirfilm med filter enligt metodbeskrivning utfirdad av Statens
strilskyddsinstitut 1994-09-20.

Detektorerna exponerade under tiden 2004-01-08 — 2004-04-22.

De ankom till Gammadata och férbehandlades 2004-04-23. De mittes 2004-04-30.

" Fastighetsdata for provningsplatsen
Maitplatsadress: . Gréndalsvigen 38, ,
Fastighetsbeteckning: Akterspegeln 18

Ligenhetsnummer: 1031 Blibetong: Ja
Byggnadstyp: Kontot | Byggnadsar: 1963
Ventilationstyp: Virmedatervinning ‘Radonitgirdsforhillande: Ej radonitgirdad
Husgrundstyp: Killare Plan m. boutrymmen:

Fastighetsdata har limnats av B. Ojala, som ocksi intygat att métanvisningarna foljts.

Uppmitta radongashalter

Detektor  Rumsbeteckning Rumstyp Plan Mitvarde Bg/m?3
247665 Rum 6 Ej boutrymme 1 trappa upp 60 +/-20
247666 Rum 17 Ej boutrymme 1 trappa upp 80 +/-20

Provningsresultat

Arsmedelvirde: -- Bq/ m? (Bequerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar pi grund av viderlek och boendevanor.
Arsmedefvirdet har dirfér antagits ha en osikerhet av 40%.

Eventuell kommentar till matningen
Arsmedelvirde berdknas endast for bostader.

[

For Information om grinsvirden, se baksidan

Underskrifc av laboratorieansvarig vid Gammadata Métteknilc AB 00090
e 9
STAFS 2000:08 dgamm adata

Laborarorier ackrediteras av Styrelsen for ackredicering och teknisk kontroll (SWEDAC)
entigt svensk lag, Den ackrediterade verksamhaten vid lbaratorierna uppfyller kraven i
SS-EN ISO/IEC 17025 (2000). Denma rapport fir endast dterges I sin helhet, om inte
utfirdande laboratorium i forvig skriftligen godidint annac.

Box 15120 - 750 {5 UPPSALA
Tel 018-480 58 00 - Fax 018-55 58 88
E-past radon@gammadata.se - Internet www.gammadara.se
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& utfardad av ackrediterat laboratorium

" RAPPORTEN UPPRATTAD

2004-04-14

MATNINGEN UTFORD AT

Grondalsvigen 34
11766 Stockholm

mane 087097803

RAFPORTMOTTAGARE

SOEB / Stift. Olle Engkvist Byggm.

Beskrivning av mitningen

Maitning av radon "iirombusiurt

med sluten sparfilm med filter

UTSKRIFTSPATUM

2004-04-14 Rapportblad 1 (1)

UPPDRAGSNR.

306940:1

SOEB / Sift. Olle Engkvist Byggm.
Lennart Hillbom

Box 44039

10073 Stockholm

Matningen ir utford med spérfilm med filter enligt metodbesktivning utfirdad av Statens

sttilskyddsinstitut 1994-09-20.

Detektorerna exponerade under tiden 2004-01-07 — 2004-04-06.
De ankom till Gammadata och férbehandlades 2004-04-07. De mittes 2004-04-14.

Fastighetsdata for provningsplatsen

Mitplatsadress: Grondalsvigen 34, 11766 Stockholm

Fastighetsbeteckning: Akterspegeln 18
Ligenhetsnummer: 4003

Byggnadstyp: Fletbostadshus
Ventilationstyp: Mekanisk Franluft
Husgrundstyp: Killare

Blabetong: Ja.
- Byggnadsir: - 1962

Radoniatgirdsforhallande: Ej radonitgirdad
Plan m. boutrymmen: 1

Fastighetsdata har limnats av E.Ojala, som ocksi intygat att mitanvisningarna fSljts.

Uppmitta radongashalter

Detektor  Rumsbeteckning Rumstyp Plan Mitvirde Bg/m?
248432 Sovrum 2 trappor upp 140 +/- 30
248433 Annat bouttymme 2 trappot upp 120 +/- 20
Provningsresultat

Arsmedelvirde: 130 Bq/ m> (Bequerel per kubikmeter)

Eventuell kommentar till mdtningen

- . L.Anund Lindholm

Underskrifc av liboratorieansvarig vid Gammadata Matteknik AB

STAFS 2000:08

Laboratorier ackrediceras av Styrelsen fir ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)
enligr svensk lag. Den ackrediterade verksamheren vid laboratorierna uppfyller kraven{
SS-EN [SO/IEC 17025 (2000). Denna rapport fir endsst dterges i sin helhet, om inte
utfirdanda laboratorium i forvig skrifdigen godkanr annat.

Radonhalten i bostaden varierar pi grund av viderlek och boendevanor.
Arsmedelvirdet har dirfor antagits ha en osikerhetav 40%.

Foér information om grinsvirden, se baksidan
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Enhet for radonhalt
Radongashalt (Bg/m?).

Mitmetod: Sluten sparfilm med filter

Mtningen gdrs i enlighet med Statens strélskyddsinstituts (SSI) metodblad nr |: Sparfilm med filter

(i 94-05, 1994-09-20). Mitdosorna ar tillverkade av elektriske ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radon-
gas diffundera in i dosan. Radonet och vissa av de i dosan bildade radondéttrarna sénderfaller under utsindande av
alfastralning. D sparfilmen triffas av alfapartikiar uppstar hal eller spar. Dessa forstoras genom etsning och kan sedan
via mikroskop analyseras och riknas for att bestimma radongashalten i rummet ddr mitdosan varit placerad.

Gammadata Mitteknil AB &r ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC att utféra matningar av radongashalten enligt mat-
metoderna drsmedelvirdesmiming (2-3 manader) av radon i inomhusluft med sluten sparfilm med filter och radgivande
korttidsmatning (minst 7 dygn) av radon i inomhusluft med sluten sparfilm med filter (Rapidos). Analysutrustningen
kontrolleras dagligen samt lalibreras regelbundet hos SS.

Uppmitta radongashalter

Fér varje mitdosa anges placering och mitvirde. Fér varje mitvirde ges en mitosikerhet (fel) som speglar osdkerheten
i mitningen. Mitosikerheten anges med tvd standardavvikelser (95 % lonfidensnivd). Ett varde pa 100 = 20
Bqg/m® betyder att radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120 Bg/m? med 100 Bq/m’ som det
troligaste virdet.

Arsmedelvirde
Arsmedelvirdet for radongashalten i bostaden anges som medelvérdet av de enskilda matvirdena.

Arsmedelvirdet har antagits ha en osikerhet av 40%. Radonhalten i bostaden varierar pa grund av viderlek och
boendevanor. Detta gér att det sanna drsmedelvirdet kan avvika fran det beriknade. Sammantaget kan det sanna
irsmedelvirdet vara mellan 0% och 40% lagre eller hogre &n det drsmedelvirde som givits i mitrapporten. Detta
innebir inte atc drsmedelvirdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det beriknade ars-
medelvirdet 4r det mest sannolika.

Grinsvirden

Riktvirde for oligenhet for minniskors hilsa dr 400 Bq/m’® i bostader och lokaler dir minniskor stadigvarande
vistas. Vid nybyggnad giller grinsvirdet 200 Bq/m’. Bida dessa virden ayser arsmedelvirden. Genomsnittliga ars-
medelvirdet i svenska bostider ir enligt SS} ca 100 Bg/m®.

Resultat fran korttidsmatning

P3 grund av radonhaltens naturliga variationer beriknas inget arsmedelvirde for ridgivande korttidsmatningar.
Medelvirdet av radonhalten vid en korttidsmitning under minst 10 dygn (Rapidos) har vid jamforelser i de flesta fall
visat sig stimma vil dverens med medelvirdet vid en langtidsmatning. Enskilda matningar har dock visat pa stora
skillnader varfor en lingtidsmitning alltid rekommenderas. Mitning utanfor eldningssasongen lkan enbart riknas som
indikationsmatning eftersom den hégre utomhustemperaturen kan ge radonhalter som inte ir representativa for hela
aret.

Gammamatning

Gammamitning i bostaden i samband med denna radonmitning har inte utforts av Gammadata Matteknik AB. Uppgifter
rérande forekomst av s k bldbetong i byggnadsmaterialet har lamnats av den som ansvarat for utplaceringen av mit-
dosorna.

Underskrift av rapporten

Med underskriften ay rapporten intygar den laboratorieansvarige vid Gammadata Mitteknik AB att mitningen utforts
enligt SSI:s metodbeskrivning samt uppfyller SWEDAC:s krav. P4 rapporten finns dven angivet om den person som
placerat ut mitdosorna intygat att Gammadatas anvisning foljts.

Atgirder mot radon

Fér att sinka radongashalten bér i regel ventilationen forbittras. Ibland kan enkla itgirder vara tillrickliga. Beroende pa
illan till radonfarelomsten, marken eller byggnadsmaterialet (blibetong), kan dtgirderna vara olika. Kommunens miljo-
och hilsoskyddskontor kan ge rad.

Saneringsbidrag
Statligt bidrag fér radonsanering kan utgd om arsmedelvirdet ar hogre dn 200 Bg/m?*. Ansdkan om bidrag kan goras hos
linsstyrelsen.Ytterligare information finns pa Boverkets hemsida: www.boverket.se.

Ytterligare information
Ytterligare information kring radon och radonets halsorisker kan fas pa SSl:s hemsida: www.ssi.se
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